采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

	序号
	技术参数、功能需求及商务要求
	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）
	响应技术参数

	1
	（一）拟服务年限：2年

（二）服务要求：

1.服务内容：根据医院需求，分批次进行化粪池清掏、转运和处置，废物代码、名称、预计单价、预计处置重量见下表。

废物代码
废物名称
危险特性

预计重量（kg）

841-001-01
污泥
感染性（In）

5万

备注：表中为预计重量，以现场实际称重，甲乙双方确认为准。最终以实际转运处置重量×单价进行结算。

2.服务地点：自贡市第一人民医院（本部、板仓和康复院区）指定地点，按环保要求对化粪池、污水处理厂污泥进行清掏、转运、处置（化粪池清掏后，须进行主下水道疏通）。
3.服务时间：供应商接到我院通知5个工作日内，到指定地点进行清掏、转运和处置。
4.化粪池分布：

序号

点位

容积（m³）
单位

数量

1

6号楼（肿瘤）负2楼厕所

40

个

1

2

6号楼（肿瘤）1楼厕所

40

个

1

3

5号楼（老儿科）三期

40

个

1

4

5号楼（老儿科）二期

60

个

1

5

4号楼（中医）

60

个

1

6

3号楼（康复）

60

个

1

7

新儿科楼

200

个

1

8

1号楼

400

个

1

9

传染病院门诊

60

个

1

10

传染病院住院部

100

个

1

11

康复院区（一体化）

40

个

1

12

本部和传染病院、污水站调节池、消毒池、脱氯池、沉淀池、污泥池

/
个

1

5.服务要求：

（1）高压清洗，疏通管道，清理积水井、沉淀井。
（2）化粪池采用机吸方式处理，主要对池内污物稀释并清理。
（3）化粪池、沉淀井、排污口进行消毒、灭菌处理。
（4）清掏残渣、污物清运到有污水处理资质的第三方机构进行处理。
（5）化粪池、沉淀池、阴井内污物全部清理完毕见清水。
（6）污水管网全部检查口及沿线管网无污物，保证畅通。
（7）供应商自行负责将化粪池和生化池内的粪渣及垃圾，按照相关规定全部打包外运出，无遗撒、遗漏现象。
（8）负责施工场地环境卫生并进行消毒处理，保证场地清洁、无异味。
（9）施工完毕后恢复施工场地原有的设施和配置。
（10）作业期间的安全责任由供应商全权负责，出现的安全事故由供应商负全责。
（11）严格按照国家污泥处理相关要求进行清掏、脱水、干化、消毒、除臭、打包、转运、处置等。
（12）污泥含水率≤30%，并提供现场抽样检测数据。
（13）污泥包装须有医疗废物统一标识，且每袋规格统一（约为25kg每袋），双层防水内袋，密封无渗漏。
（14）对清掏后的污水处理站所有池子及地面进行冲刷，达到干净、无污物，符合环保、城管等相关部门的要求。
（15）供应商应根据《医疗废物管理条例》中要求，对无害化处理后的污泥（HW01感染性废物）48 小时内进行转运处置。
（16）供应商对污泥（HW01感染性废物）需在四川省固废管理系统进行备案。处置后，需出具四川省固废管理系统电子转运联单，按相关要求配合医院开展线上系统转运联单填报工作。

（17）合同期间，供应商需按国家固废管理有关政策、法规要求做好医院服务。如供应商自身原因需要满足相关政策、法规要求而导致增加服务成本的，由供应商自行承担。
	
	


